
LAB N° 0346 L                      
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Rapporto di Prova n° 23LA12058 del 24/03/2023 Ordine n : 23-002352

Committente : JINDAL SAW GULF L.L.C.
P.O. Box 92135, Plot no. 11 NR 28 ICAD-III,
- - ICAD-III, Musaffah, Abu Dhabi UAE (-)

DATI  DEL CAMPIONE (dati del campione forniti dal committente) :
Produttore : Stabilimento Jindal Saw Gulf LLC - Abu Dhabi
Descrizione : water used in the cement mortar mix
Identificazione del campione : Acqua destinata al consumo umano
Piano di campionamento : Effettuato dal cliente

DATI  DEL PRELIEVO (dati di campionamento forniti dal committente) :
Prelevato da : Cliente
Data prelievo : -                      

LIMITI :

Riferimento di Legge : DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023 , n. 18  -  Direttiva (UE) 
2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020

Data arrivo campione : 09/03/2023
Data inizio prove : 09/03/2023
Data fine prove : 16/03/2023

Temperatura di ricevimento del campione: 17 °C
(temperatura superficiale misurata con un termometro
 ad infrarossi)

Pagina 1 di 2

Prova U.d.M. Risultato Incertezza LoDLoQ
Limite di legge

MetodoInf.      Sup.

APAT CNR IRSA 2020A Man 29 2003Colore Assente- Assente
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003Conduttività 401µS/cm 20 10± 2500
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003Odore Assente- Assente (*)

APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003pH 7,4Unità di pH 0.1± 6.5 9.5
APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003Torbidità < 1NTU 11.0
EPA 350.1 1993Ammonio come NH4 < 0,05mg/l 0.050.5
UNI EN 1484:1999Carbonio organico totale (TOC) < 2mg/l 2
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Cloruri 14,7mg/l 1.5 1 0.08± 250
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Fluoruri 0,07mg/l 0.15 0.011.50
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrato come NO3 6,6mg/l 0.7 5 0.07± 50
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Nitrito come NO2 < 0,007mg/l 0.05 0.0070.50
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003Solfati 8,2mg/l 0.8 1 0.1± 250
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Alluminio < 5µg/l 20 5200
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Antimonio < 0,25µg/l 1 0.255.0
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Arsenico < 0,5µg/l 1 0.510
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Boro < 0,01mg/l 0.3 0.011.0
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Cadmio < 0,05µg/l 0.5 0.055.0
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Calcio 54,5mg/l 8.2 0.5 0.05±
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Cromo < 5µg/l 550
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Durezza totale 18,2°F 2.7 0.5± 50
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Ferro < 20µg/l 20200
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Magnesio 11,2mg/l 0.8 0.05 0.01±
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Manganese < 0,5µg/l 5 0.550
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Mercurio < 0,05µg/l 0.1 0.051.0
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Nichel < 0,2µg/l 2 0.220
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Piombo 0,11µg/l 1 0.110
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Rame 0,006mg/l 0.1 0.0051.0
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Selenio < 1µg/l 110
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Sodio 8,4mg/l 1.3 0.1± 200
EPA 3005A 1992  + EPA 6020B 2014Vanadio < 0,5µg/l 5 0.5140

Fine Rapporto di prova

La riga contrassegnata da asterisco (*) indica che la prova non è accreditata da Accredia.

Le analisi, se non altrimenti specificato, sono da considerarsi effettuate in unica replica sul campione tal quale.
Il laboratorio declina la propria responsabilità sui risultati calcolati considerando i dati di campionamento forniti dal Cliente stesso.
L'incertezza estesa è espressa come incertezza tipo composita moltiplicata per il fattore di copertura minimo k=2 che corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
I risultati si riferiscono al campione così come ricevuto.
La responsabilità del corretto e idoneo campionamento è a carico del Cliente.

I limiti in rosso si riferiscono a risultati che, nel campione analizzato, risultano essere non conformi rispetto ai limiti stessi.
La determinazione della conformità del campione rispetto a valori di riferimento, se presenti, viene eseguita senza tenere in considerazione l'incertezza, i recuperi e applicando il criterio 
del lower bound per le sommatorie.
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I recuperi, se non diversamente specificato, sono conformi a quanto prescritto dal metodo, se previsti. 
I dati ottenuti in fase di validazione sono a disposizione del cliente presso il laboratorio.
I contenitori utilizzati per il prelievo e/o la temperatura di ricevimento del campione sono risultati non conformi rispetto a quanto richiesto dai metodi analitici.
LoQ (limite di quantificazione), a fianco, se diverso è riportato il valore di LoD (limite di rilevabilità); il risultato preceduto dal simbolo "<" indica un valore inferiore a LoQ, se presenti LoD 
e LoQ, viene indicato il valore inferiore a LoD. I valori compresi tra LoD e LoQ sono indicativi e non associati all'incertezza.
Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente ma solo nella sua forma completa, salvo autorizzazione scritta del Laboratorio.
I risultati contenuti nel presente Rapporto di Prova sono riferiti esclusivamente ai campioni analizzati.

Il laboratorio COMlE SRL è inserito nell'elenco regionale del Piemonte dei laboratori di analisi che effettuano prove analitiche relative all'autocontrollo per le industrie alimentari con il 
numero 003.

Il Responsabile del Laboratorio
Dr. Andrea Fontana

Chimico
Ordine dei Chimici del Piemonte e Valle d'Aosta 

Sigillo n.260
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